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Piotrkéw Trybunalski, dn. 23/01/2006

UNK L PRZYLACZENIA Nr 225/RE01/2006 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

clekiroenergetycznej rozdzielezej o napigciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-000081-2006

Na waiosek z dnia: 11/01/2006. Wydzial Rozwoju Miasta Biuro

. V c' 2 r
Zarejestrowany Inwestycji i Remontow

w ZEL-T S.A. dnia: 11/01/2006 ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Tryb.

Zakiad Energetyczny L6d2z — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilodei zgodnej ze zlozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przyfaczenia do sieci elekiroenergetycznej, na pedstawie umowy o przylaczenie
oraz po speinieniu okre§lonych nizej warunkéw przytaczenia obiektu. :

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: ofwietlenie uliczne

LOKALIZACJA: ul, Zyczliwa (nrewid. ) Piotrkéw Tryb., gm. M. PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchy i eksploatacji tych sieei (Dz.U. Nr2 z 2005r. poz. 6), okresla
si¢ nastepujace warunki przylaczenia instalacji elektrycznej:

1.

Miejsce pxzyiqczema jako punkt w sieci, w ktérym przylacze faczy sig z swc;q pole liniowe rozdzielnicy

niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 KV.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0039.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zakiad Energetyczny $.6dZ — Teren S.A.

zobowigzany jest dostarczaé energig elektryczna: zaciski pradowe na slupie linii nn.

Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 4 kW - zasilanie podstawowe

instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

Rodzaj polaczenia z sieciq instalacji: podwieszenie linii oSwietleniowej ASXSn 2 x 25 mm2 na istniejjeej

podbudowie-wlasne wykonawstwo. '

Zakres niezzbgdnych zmian w-sieci zwigzanych z przylaczeniem

- pizylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: oddzieina szafa sterowniczo- pommrowa na

stacji transformatorowej

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo — ro:fhczemowego

— licznik indukeyjny do pomiaru bezposrednicgo energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

- zamontowa¢ euroszyne dla zainstalowahia programatora taryfowego

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeii, dane znamionowe oraz inne wymagania: .

- zabezpteczemc przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce Z‘vﬂOCZHG_} 25 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ziaczu

~ gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylgeznik instalacyjny nadmiarowy 10 A umieszczony
poza zlaczem w obigkeie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

Warto$ei:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V~ SkA (poziom podstawowy na szynach stacjl), czas

wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10, Wymagany stopich skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energu biernej do

energii czynnej tgp =0,4.

11.Wymagania w zakresie:

a) zabezpzeczema sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymx przez instalacje: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspdipracy z siecia:
- zastosowanie ochrony przepigeiowej (ograniczniki przepigé)



\.

12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczei urzadzen i sprzetu elektrycznego:
= przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
~ awaryjna praca niepetnofazowa,
- przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylacze awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin, Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowej.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazeii: ukiad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno ~ neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
przylaczone w ziaczu,

14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosei z ninjejszymi warunkami przylaczenia,

15.Informacje dodatkowe:

-~ warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

~ warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,

~ odwolanie od warunkdéw mozna skladaé w Zakladzie Energetycznym ¥.6dz — Teren S.A., w migjscu ich
wydania, w ciqgu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowigzaf umownych i nie narusza praw zadnych oséb. ‘

16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przylaczenie, ]

. 'b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowe o przylaczenie,

_©) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ushig przesytowych.

Zatgezniki
— projekt umowy o przytaczenie

REJON ENERGETYCZNY
PIOTRKOW LR¥BUNALS Il
GECGWR IZYRIER

f};:q; ek Filipexeak
(picvedtka i podpis)




2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

2.1 Przedmiot inwestycji: o$wietlenie uliczne ulicy Zyczliwej w Piotrkowie Trybunalskim.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania: istnieje linia napowietrzna n.n. na shapach ZN w
liniach rozgraniczajacych ulicy Zyczliwej.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu: projektowana linia napowietrzna oswietlenia
ulicznego z podwieszeniem na istniejacych konstrukcjach, montaz opraw oéwietleniowych
oraz montaz skrzynki owietlenia ulicznego przy stacji transformatorowej 1-0039 Zyczliwa.
2.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania ferenu: nie dotyczy,

2.5 Informacja o ochronie terenu: inwestycja nie narusza miejskiego ukfadu przestrzennego
i nie znajduje si¢ w otoczeniu obiektéw umieszezonych w rejestrze zabytkéw i objetych
ochrona konserwatorska,

2.6 Teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

2.7 Inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

2.8 Brak szczeglnych uwarunkowan,

3. Opis techniczny.
3.1 Podstawa opracowania.

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- warunki przylaczenia urzadzefi i instalacji elektrycznych do wspolinej sieci wydane

przez ZELT Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. nr 225/ RE01/2006 z dn.23.01.2006r.

- uzgodmenia z Inwestorem

- standaryzacja sieci elektroenergetycznej w Zaktadzie Energetycznym L6dZz-Teren S.A

- obowiazujace normy PN-E-05100-1:1998, PN-1EC 60364, EN 13201: 2003.

3.2. Obwad oswietlenia ulicznego.

Zakres opracowania obejmuje budowe obwodu o$wietlenia ulicznego na konstrukcjach
istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia przy ulicy Zyczliwej w Piotrkowie
Trybunalskim. Na istniejacej podbudowie linii n.n. nalezy zamontowad przewdd
oé$wietleniowy AsXSn 2x25 mm2 ~ dwa obwody oraz 27 opraw o$wietleniowych sodowych.
Projektowane obwody o$wietleniowe nalezy zasili¢ z projektowanej skrzynki o$wietleniowej
zamontowanej na konstrukeji stacji transformatorowej nr 1-0039 , Zyczliwa”.

Oprawy montowaé ponad przewodami istniejgcej linii napowietrznej — uklad przewodow
istniejacej linii napowietrznej naprzemianlegty, stupy linii napowietrznej z zerdzi ZN-10

zgodnie z rys nrl.



3.3. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniows przyjeto dostatecznie szybkie odlaczenie napiecia

z zastosowaniem wkladki topikowej Bi wis w ostonie bezpieczntkowe] izolowanej 25A
w uktadzie TN-C-S.
Po wykonaniu robét nalezy protokolarnie sprawdzié skutecznod¢ przyjete] ochrony.
Oprawy o$wietleniowe w 11 klasie ochrony. Metalowe elementy wysiggnikow polgczyé z
przewodem PEN projektowanego obwodu o$wietleniowego.
3.4 Obliczenia techniczne,

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej.
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej na odcinku skrzynka pomiarowa —

najdalej oddalona oprawa oéwietleniowa L.27 R X
linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm2 1= 585m /N/ 1,796 0,097
Zwarcie w oprawie o$wietleniowej 1.27
Zobl = 1,80 oma, Izw = 0,9 U/Zobl Izw= 1150 A

dla Tzw = 115,0A, z ch-ki wkladek topikowych, przy zastosowaniu wkiadek Biwts 4A,
1¢0,2 s, ochrona skuteczna.
Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej bedzie zachowana przy zastosowaniu
wkiadek topikowych wynikajacych z obliczen.

Obliczenia spadkow napigd.

- istniejacy uktad pomiarowy - proj. oprawa o$wietleniowa L27
%U=2x100xPxL/gxSxUx U= 212%
% U= 2,12%. Spadek napiecia dopuszczalny.

4. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

zwigzana z projektowanym obiektem
1. Zamierzenie budowlane obejmuje podwieszenie linii napowietrznej o§wietlenia na
istniejacych konstrukcjach linii n.n
2. Inwestycia prowadzona bedzie w lintach regulacyjnych ulicy miejskiej.
3. Teren dziatek, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie stwarza szczegdlnego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Projekt przewiduje prowadzenie robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko ~ praca na wysokosci, praca w
poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych o napigeiu do 1kV.

5. Przed przystapieniem do prac pod napieciem pracownicy musza by¢é przeszkoleni



w zakresie bhp zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych oraz posiadaé uprawnienia do wykonywania prac w sieciach

elektrycznego o$wietlenia ulicznego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze: prace nalezy wykonywaé w oparciu o

wia$ciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw

ochronnych, okre$lonych w instrukeji wykonywania tych prac.

5. Zestawienie podstawowych materialow :

L.

— et hed el e
W D = O

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

W N kW

Przewdd AsXSn 2x25 mm2

Hak wieszakowy M 16x250

Hak wieszakowy M 16x160

Wysiegnik rurowy W-0/1

Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy K-0/1

Oprawa o$wietleniowa sodowa kompletna QUSc 100W

Lampa sodowa WLS —100W

Oprawa o$wietleniowa sodowa kompletna OUSc 250W

Lampa sodowa WLS ~-250W

Skrzynka ztaczowo-pomiarowa /wyposazenie 1ys.2/
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Pret ocynkowany d=16 1=3m

Ogranicznik przepie¢ BOP 05/5 izol,

Ostona bezpiecznikowa izolowana SV
Wkiadka Bi wts-4A

Zacisk przebijajacy izolacje SL 21.1

Przewod YLY 2,5 mm2/750V

Uchwyt koncowy SO 48.225

Uchwyt przelotowy SO 136

Rura SV 40 /stacja trafo/

Kolano SV 40 /stacja trafo/

6. Os$wiadczenie projektanta.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt zostak\§=

wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne)

1144 m
I szt
27 szt
27 szt
54 szt
26 szt
26 szt
1 szt
1 szt
1 kpl
30m
6 szt
2 szt
27 szt
27 szt
54 szt
54m
4 szt
24 szt
15m
4 szt

m, A cusz Was
upr. budo! bieklowania bez ograniczdi
sped). w zakresie sleci, instaiacfl.y

w
f urzadzen alekirycznyoh i elehtroenergetyczaych
Nr eWid. LOD/O252/POOE/CS
1. bud. do ke 3 robolami bud, bez ograniczen
Nr ewid. NR 1/ Ta2/4/0R




LAY A A T e CTTFE AN - e T A & B R = e - S — s s g v e
J‘{ “ 72 eso0 g et © g '-’g, ; 5;5 - 1 o S Ee W P R ~ [
‘?3.'-?8 ¥ 4 A 1 ”~ \ Ly o
{ o Sl - ';': if 2&1 3 . b 1938
Sy,
\ 5/3 - ~
(5 i S
N ) 195,07 Jffl‘r- S Y : . e
™~ 79228 il 7940 ~ g S~
~ 84,15 , . L : ~a
\ . B B /5’?"‘ "-.\
e EH & s e St """'"‘-“‘"-c" i,
. B T
N N omnd . R-v ~
15 496074 952 n B3 T, ,
\ i1 8RY ' S~ -
\ s 1 S N\g T T 7
! WONG ~ . _f e
\ 294,02: e e
\ R-1vE : , - 73 o %" ; Ve P
\ ' . 3 LEON5 B o ~
T ¢ 2 . :;J - -
QS < i - 350 .
\ - N . :j k ‘_‘?9_:9“-04'-‘ "!ﬁoifo{f.q,_, 19‘5'-‘- — -.‘ N ftmstn " R - y} ?.193
. : e . . = -...*7-0» ...._}_. "3.9_3;.&?’ :-.;:_ :-":,0 . ; ¥ : Y " . ..Mg - et ~
\ ‘r‘iggg'a-b "'"'--..;,92-9 .;. e O -k :f@ W;&V s e ot oo s, ?ﬁig,,_w é Q&\‘
\ ‘;94.4 79;-3'75 o wme bt -:_-o::-'}.._,_._ :: _ - -"‘-hp — . ..'“-n«@“._‘.-.,, o o
\ ‘ n _ %30 1 e e e T BT, T T R e Y, | “~ g ' R-1v4 s
i e o i e o e ’ e T9EE T T T e LR S e S : ~ ] Tt - { e ‘
\ e T e e S I S s T -+ N P
-”__,,,.-»-—""'-‘ . - e .‘ A 3 i 93, 1 ""’vu..,.h\ (1] i
g _i-ﬂ-* 192458 T e e, . - -~ ~1 s f// ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkéw Tryh}
———— . » pand SRR e ~— s / A tel.0-44/647-51-41 fax 0-44/647-14.04 5
“ e T - ~— g T~ {938 : -~ Konto; BANK PERAQ SA (g .
3 - f - . -~ / I Oddzial w Piotrkofvie Tryb.
= > // 42124031161111000035035372
[ o 22 I 3
[ S N /
%“h*“.‘-—h—
\\ . 3 Tl I826 0 eSS il
\ - 1944 “h%""‘""”"‘*-«-...._“_ . 1937 UWAGAL 1) 2tacze z twopzywa termoutward
N o ——— T z zamkami Hiaster Key; stopiery
. - T —— achrony 1P4%; .
~ L e s s o it T 2) przewod‘y .pd rozhacZTm
™~ i e - - i : i . - : _ qraz zasilajace instalacje odfioy
~ Gy v . p n | . ¢ e, 5 : ‘ . /. . oslom¢ rurka instalacyjna;
Y SRS \ ok L 3 . : & i, 16 o\t - 1 : -
™ 4 s ";-/5- e~ MARA NINESTA Mt MOZE ST B0 OPRRDOMARRs e e+ o o el s NG e o Ny : : i . .
/ SROJEKTOW TECH MCZ;N‘( GADMIANYCH PRZEZ ZUD
/ 8E7_UPRZEIM RAWOZENIA JES AKTUALNOSGH
’ / UE7 EDNOSTKE WYKDNAWSTWA GEODEZY.INESC
/ ] .2 L “M“‘m—m—"“s
___________ : - N\
/ /
/ /
LA / i +
d f
. !
e f
b i
f// ! K ;?/ \‘
ya { -R-VI ‘;{j.&osfka! HT ™o
| 1ub f 1 /
4 f
f\ I
\ 5 &
{ )
) i 20875
. ! Y
195.2 [
. Ls ' PREZVDENT MIASTA J
i Prezydent Miasia Piotrkowa Trybunalskiago. { \
Piotrkowa Trybunalskiego Miejski OSrodak Dokurnentacii { %
A Rielsd Ofedek Cokumentact : Geodezyjne] | Kartograficzne} i 17
Ve Gmgyggg‘i@;‘fﬁg@mﬁ;”‘m‘ w Picirkowie Trybunalskim | N
e e £ rinkdnid ATy Z erygiholen 1 Reprodukowsnis, Tuzpoveszeehnla: [ / \
/s ipdian S8 ;Gineb RIS ARGYE S0 mie | rosgrowadzania niniojezegs \ . . g
- /" o clishuwego resoli §20dezyiRog0 dokumentis wyraga Zerweienia, o 1 I \ } :
s e e B LU e b | & oy, ]
p d ) . :  Eaew i RARA HORG . | Z?Odﬂyiﬂe 0* renstoane (Rat T | I Y M — ’ C //
. 2720 O e ISrnolt Dhn. + Rl BRI, radla ;
pd : f¥ - ﬁeoﬁt?tzﬁpgimcj—-:;f::: A i3 1 ! ! OBIEKT: Oéwietlenie uliczne ulicy 2 czliwel '/ :
Niniejema i fie rrag oS U oo 3 _ { i ! ) Trybunalskim Y £LYCZhwe] w Piotrkowie Data
SetsaE N - to\ 7 INWESTOR | Gmina Piotrkow Trybunalsi— oo,
| W?ﬂm.....l.ﬁa..sjy‘ ?Q&ﬁ L‘;i?’.ﬁmaﬁfm’ {\ ’ / \\ \‘-'"""‘*'--*-—"‘“‘"’#f PRZEDMIOT: : ;’aﬁa.ikt%udowskjg@ 10, 97-300 Piotrkéw Tryb 2006r
e | ; Fhs “+ | TTOeKt budowlano-wykonawezy — - ) 3 :
e s S W 11 A IR § | lmg . Ve \\ L5 Broi Projekt zagospodarowania tereny ' | | Skala . - | B
4 ik : ) \ Projektant mgr inz. Tadeusz Was Bodpis: : 1:500 =X .
T - ‘ ’ o7 Upr. LOD/0252/P : ‘ / \ Nrrys. N X 2
S, . ~ ?QOES, ]
W~ 'INSPEKTOR - o 3B - | . ~w ‘ 1a S B ‘]
B % ' o~ . - | Pl L aeasd F
. Ba\rbar\a\ maiska ‘ “‘\.\ : . U " f lf ' 2 T =hosan g _
. : i bet. i
T oo AN 193.




M,...--—-*“"‘""“‘""’“’“*-—-...\ +192.5

/4'?"

PRt '#REZYD%NTM!Q%TA TP\
. . . e Biotrkowa Trybunalskago
Prezyde *}I@ms_ta Migjski Osrodak Dokumenta N
PiotrkowaXiybunalskiego Geodezyje] i Kartograficzne] | ™\
Ml@i&%“??ﬁf‘?‘“m"ﬂ . w Pidigbwie Trybunhalgkim
Gartazyast .WM

: | N
iy nalekimy ) Reprodukowenie, rozpowszechnia
AN L r%pzm. wacianis niseno| |
Pogpiiins Soagedaattns \ S ryrraga Zenwolents,

- i RaeNega 26N geadezfned ®brym

ovra W gt 18 :'sst%\vy Z
e e onia 17 majy 1999¢- Prawo:

. gead e | kartogratiozne (tekst |-
t, / 1 zperdndierann pod g .M";;f;;moz‘u 2000r, Nr 100, poz-
- a: arene 1086 2 pésniejazym zonianand )b

R A

TN AN P A 2] ety et s

(Y7

o, i, . Snp—— o, ma

195.8
7/
. Ninigjza mepn 012 o turys dlaceliv

; h 7 19302 e e

| ! | A0

N “—:""‘w-,_-“.- ' - / )
.Jpz g b "‘-u;’-:‘—-ﬁ_\ - )
K A . l i NA* “"*--..___1 * T
!?95,5 < ) + / 1 N P _ ' S L

L - N . i, ) ‘*m.
?ﬁ?ﬁ%@ﬁ | ity ; %

AN
\\ O
\ // R-VI
\ . .
e g st ot fGE Br, -
194?,43 . * . ]
a5k TifDsaennataereisnc 16 STY, 2006 .

:;f
.
™~

Sabrand

ok i e

QI, '
~ Sy 1o
S TR e T =
: . A . i cﬁ N s - ’ »
reeveRravISREY, Plotidw Toyd. . - . 3 . *
\ . sramiaks tesiom wenpopmeinon) . -

Fs

— ~ ‘192\\ ' 5 = . /_:_//
P i1 SN g T T i/
4 - ° NEY . . . . "_.\' ] 0 _ ) ,_ﬂs;; -
\ SRR - ‘ INSPEKTOR . : 7 ) R S8
R :

[
N
!
/
/
b,
\\
N

' \\ . Barbafséo gl

/S
woNs - S

st /

e,
———

8/Ps~VI.
P
f
; I R
— e 1O /
Sy ~ & —— ; o3y \\ f
/ad e e gt e -~ l
T — X042 L a— 93,0 N ! i
) R, 70z T e S ~ :
B i e o 108 & Y4 B N S maa
e Y v o T2 23132 - s ~4
R ———— Bobeio BRE S e ,
12 - ¥ T — . -_'._\_ e .-.._:0‘-‘ . e T ——— i E
g 1028 N S ~ " ! |
i Ry e N e T |
| N ’ - bR S a T g . T
; g el el et B 2 - i o
E . * {E ,Mh:&*‘ ) 2:6 ", ) 08‘ P“ s T e
l N - MM%""‘"“MWW £ .?;?'ﬁ‘ NN e '... -
‘:' “ “‘ : * : ’ : .:'\"..- '.. :;.‘A "-..*;. v
‘ H ‘ . : RN o . ‘. % . , 0%
R : e $m >
\ p5 ; 5 N g,
B ’
i
i
H
;

s e PRI TG S ot +

: b & _ - % N
; " : . " . of .’-_"' - ;": qe - Lo } \ :
i So 8 S 1 .
H Ceg
i .
{
{
!
H

e R

e

Ps
; !
&
Z [N ] [
Z . I
S. 3\ e RIS T TN
\
I - e
) R~y \ “
. _ |
| s
: B
:
4
i
! !
: :
1
b7 g

/
R /o !
28052 "7 T
Ny -0 ' -

: S _ %
A - - o g L 4 e ! 30{32'

9 SR b
~E s é — . |- 70 :
Ny =10 o .

5 ‘
’ | | | - oy 19/1
31251 P | |
) 22 SRl , | _} B
& . JOR ‘ i
— | \ ) - '
- 7 o e, — 7 -~ R
f’ N,,J,g_g{g‘ - = - o ’P-(O
i, o = T, 2.? = Sikg o fz
i - — .
N\ ./ g ——— — — — PY; 2~ ‘.‘! o -
+ /,,/ o te, S ] 2? T = y %4 .
A S %9
——"”#Mm“m“—mm,—-.ﬂ—nﬂ““‘“—#w";‘ g _...._.\
- R-VI

. : - . ==Ly T~

. i : N , ‘ . (X ,
PROJEKTOW TECHNICZNYCH UZGAOMANYCH PRZEZ 24T e e : C
8EZ URRZEDMEGO-SPRAWDZENIA - JES AKTUALNOSGS

. gt o~ A‘?‘s
/‘87‘;2,-8 * i ) S —— -‘.-"',9’; -
(73 . R T~
/ N\ ) a_, =
7 \ <
/ 5
-, : \
/
< .- ORZE7 JEDNOSTKE WVKONAWSTWA GEGNEZYINEGE:
N +—
~
~

) \ T L1 ~ projektowana oprawa o$wietleniowa sodowa 250V
, i \ \ T skierowana w strong ulicy Rakowskie] .
—— e e J s - \ Y . 1.2 - 127 - projektowane oprawy oéwietieniowe sodowe 100w
e e o i T T e , . leod | \ QD - Montaz opraw ponad istniejaca linig napowietrzng n.n.
——— i : [ ! 90,7 D
P — f I ‘\ S S . o
L0/10 " . ; e — l; : ! \\ ) {OBIEKT: | | Oswietlenie uliczne ulicy, Zyczliwejw Piotrkowie | Data
b T e—— 1 ¢ ] . / . ) v . 1. Trybunalskim ) 31,07. |
; _ P !f 2477 _ o ! x\ INWESTOR.  |.Gmina Piotrkéw. Trybunalski :
L 40110 Tl j , RV 2 ‘
Ls=v
: [ o e Nz S

- " s il s g o et i b sttt e o a5 e o, . O WDV § I . ATy o e s Lt : :

. _ . tPasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotricow Tryb. 4 ] .-

ERZEDMIOT:. [Projekt budowlano-wykonawezy — I Skaia. |

L i projekt zagospodarowania terenn /jt\ a0 | re—

tProjekfant . }mgrinr Tadeusz\Was i _Eﬂdpx?" / - dMorys. | o

sz : +heupr. LOD/O252/POOENS. : \ J._ b
z

12008r |

!
i
i
S f
i !
.M*W‘,qama .

’ L&~
SR \ Ps~VI j :
- ‘....,M,_... - .l,..’.\..,,h,_,,,,“._u_: i _{ﬂma,w{éq&mﬂt “.K,;:-M 0\

PO

v

- ~{90

boeg

3
| {
!
!
y
i
\
!
' !
...... " )

i
o
.
.‘.un-
- A
~a
-



A5V

.L OOH’ ny 24 1%

’ oS 48 A 2 3 4 5 n g8 9 M A2 43 44 15
It Ky ~40 Ny-10  pvp-40 P~40 RNKeO  Pfo P-40 RPKp4D P-40 P-AD Nv-40 P-40 Kiyp -4
%% WRGEN 25
S
v 250 kVA o - - _ ~ ~ 0,515 1208
P qS/S % é' % é é é é % é 24
*50 ‘ u 214 Z43 742, LA L4 L3 48 <3 LG L5 24 L3 iz
& ! =
st-tv. S tie/gca finia  napose treva wn. GxALE0 | akdad preesoddy naprenian leqqy { Ry <40
0ZK A%OA 4-0033 P9y AsXSu Zx25mmt ~ obudd nv 1 ohaflona [eachia) o= 559mREm[Py = 48504 |
w2 N CZLINAN
TN 27 23 24 25 26 23 28 30 34 34 35 36 37
_l_,i 2 Ky-40 Phio-40 P-40 P-40 P-40 Ne-40 Nv-40 P40 Pp-do P40 Prot-40 P40 Kvp-40
245 % 40
=] 4c0 Ll 400
Y Bop
§ ¢ 3 C
b et é é g é é; P é;. z L25 éf_zc 227
LA5 [AB LA% £A8 £43 7 20 124 L2z 3 4
¥ 53 R= 300/ =
86 350 . . .. 2400
gl {m /stmejgca  Liwa  non. &rx HZSO wld. prze/mcfé/,} mpn-&‘mm(egﬂ, [ yshijejaca Lria o, AsXSu &x70 | *u
\Y;%%BG‘ \Q%’% f{“‘@z;’“‘ pm/ As XSu 2x 25 pum t - obsdol nv & a.sm&f(ma /A; saééd/ A == 585w [5i8m| Pz = ASEOH l
\! 2
T 5324 ' P
—|5 ,.,.,,,‘
%y
QO:M rl:" ¥, l Seh 3304 0
/230 |14 32 g,‘;gg \é - s
| | t “
3:; ’6 A { ‘ ® L1 - projektowana oprawa odwietleniowa sodowa 250W
; [ D :{Oﬁ_[ o - skierowana w strong ulicy Rakowskiej
T @ L2 - 127 - projektowane oprawy o$wietleniowe sodowe 100W

1

l

4

pvo} . skrz_ﬂn e Stevow

Z5P

nieto— pom:avONCl

Montaz opraw ponad istniejgca linig napowietrzng n.n.

Wysiegniki opraw dt = 1,0m

OBIEKT: - Oséwietlenie uficzne ulicy Zyczliwej w Piotrkowie Data
Trybunalskim 31.07.

INWESTOR Gmina Piotrkow Trybunaiski 20067
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

PRZEDMIOT: | Projekt budowlano-wykonawczy — : Skala
Schemat ideowy \ 1:500

Projektant mgr inz. Tadeusz Was Podp/'( “ Nrrys.
nr upr. LOD/0252/POOE/S N 2

i Y

N



	01.pdf
	scan_a.pdf
	scan_b.pdf
	scan_c.pdf
	scan_d.pdf
	scan_e.pdf
	scan_f.pdf
	scan_g.pdf
	scan_h.pdf
	scan_i.pdf

	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf



