
1.Temat zadania:  
 
Budowa linii kablowych oraz zł ączy kablowych z wyprowadzeniami pod szafki 
pomiarowe w podwórkach na Starym Mie ście w ramach zadania „Wykonanie 
zasilania energetycznego Starego Miasta” w Piotrkow ie Trybunalskim. 
 
2. Lokalizacja: 
 
Piotrków Trybunalski 
ul. Sieradzka, Szewska, Grodzka, śr. i pd. cz. ul. Rycerskiej, pn. cz. Placu 
Niepodległo ści, pd. cz. Placu Ko ściuszki, Rynek Trybunalski, ul. Łazienna 
Mokra. 
 
3. Zakres robót: 
 
- sieć rozdzielcza kabli niskiego napięcia zakończona złączami kablowymi i 

wyprowadzeniami pod tablice licznikowe (bez tablic) do w miejsc  ich 
przewidywanej lokalizacji pod  n.w. adresami:  

• - ul. Sieradzka 5 i 8,  
• - ul. Szewska 8 
• - Pl. Kościuszki 8  
• - ul. Rycerska 8, 11, 12, 14  
• - Pl. Niepodległości 4  
• - ul. Łazienna Mokra 1 
• - ul. Grodzka 2 i 3  
- naprawa utwardzonych nawierzchni po własnych pracach;  
- naprawy tynków po pracach instalacyjnych odtwarzające stan istniejący i 

uszkodzone elementy; 
- tymczasowe zasilanie napowietrzne budynków przy ul. Rwańskiej 1, 3 i 6  
z istniejącej linii napowietrznej w ul. W. Polskiego przez jej odtworzenie przewodem 
izolowanym na istniejących stojakach ściennych, zapewniające zasilanie w energię 
elektryczną do czasu realizacji późniejszego etapu modernizacji sieci.  
-  
 
Szczegółowo: 
 
Linie kablowe NN 
-   wykopanie rowu kablowego głęb. 0,8m i szer. 0,4m gr. kat.III                            -  77,8 m3 
-   nasypanie warstwy piasku w rowie szer. 0,4m                                                      -  486  m 
-   zasypanie rowu kablowego głęb. 0,6m i szer. 0,4m gr. kat.III                            -   40,8 m3 
-  wykucie bruzd w cegle pod rurę fi 110                                                                    -    34 m 
-  wykucie bruzd w cegle pod rurę fi 75                                                                     -   295 m 
-  wykucie bruzd w cegle pod rurę fi 50                                                                     -   292 m 
-   montaŜ rur fi 110 w gotowych bruzdach                                                                 -   34 m 
-   montaŜ rur fi 75 w gotowych bruzdach                                                                 -   221 m 
-   montaŜ rur fi 50 w gotowych bruzdach                                                                   -   45 m 
-   zaprawianie bruzd szerokości 110mm                                                                    -    34 m 
-   zaprawianie bruzd szerokości 75mm                                                                    -   221 m 
-   zaprawianie bruzd szerokości 50mm                                                                     -    45 m 
-   ułoŜenie rur ochronnych fi 110 w wykopie                                                            -   159 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x120mm2 w rowie                                                               -  64 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x70mm2 w rowie                                                                 -  60 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 5x70mm2 w rowie                                                                 -  18 m 



-   montaŜ kabla YAKXS 4x50mm2 w rowie                                                                 -  29 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 5x50mm2 w rowie                                                                 -  13 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x35mm2 w rowie                                                                 -  14 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x120mm2 w rurach                                                           -  183 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x70mm2 w rurach                                                                - 93 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 5x70mm2 w rurach                                                                - 70 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x50mm2 w rurach                                                               -  25 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 5x50mm2 w rurach                                                                - 40 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x35mm2 w rurach                                                                 -  5 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x120mm2 w złączach ZK i TL                                             -  29 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x70mm2 w złączach ZK i TL                                               -  18 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 5x70mm2 w złączach ZK i TL                                               -  16 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x50mm2 w złączach ZK i TL                                               -   6 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 5x50mm2 w złączach ZK i TL                                               -  18 m 
-   montaŜ kabla YAKXS 4x35mm2 w złączach ZK i TL                                                 -  2 m 
-   wykucie wnęk o głęb. 0,3m w ścianach z cegły pod złącza kabl.                         -   5,7 m2 
-   montaŜ złącza kablowego ZK-1                                                                             -   10 szt. 
-   montaŜ złącza kablowego ZK-2                                                                               -   2 szt. 
-   montaŜ złącza kablowego ZK-3                                                                               -   5 szt. 
-   montaŜ złącza kablowego ZK-4                                                                               -   1 szt. 
-   wkładki bezpiecznikowe do złącz kablowych /111szt.+zwory/36szt./                     -   1 kpl. 
-   montaŜ dodatkowych drzwiczek na złącza kablowe                                               -  11 szt.  
-   montaŜ dodatkowych drzwiczek na złącza kablowe                                                -   6 szt.  
-   zarobienie na sucho końcy kabla 5-Ŝył. 120mm2                                                    - 58 szt.  
-   zarobienie na sucho końcy kabla 5-Ŝył. 50mm2                                                      - 26 szt.  
-   ułoŜenie bednarki ocynk. 25x4mm w rowie kablowym                                        -   108 m 
-   mechaniczne pogrąŜanie uziomów prętowych grunt kat. III                               -   162 m 
-   ułoŜenie bednarki ocynk. 25x4mm w budynkach                                                   -   34 m 
-   ułoŜenie bednarki ocynk. 25x4mm w złączach kablowych                                    -   18 m 
-   badania i pomiary instalacji uziemiającej /1-wszy pom./                                   -   1 pom.   
-   badania i pomiary instalacji uziemiającej /następny pom./                              -   17 pom.   
-   badanie linii kablowej NN 4-Ŝył.                                                                       -     25 szt.   
-   badanie linii kablowej NN 5-Ŝył.                                                                       -     17 szt.   
-   montaŜ linii napowietrznej przewodem izolowanym ASXSn 4x50mm2                -   75 m 
-   ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grub. 16-20cm                            - 158 m2   
-   ręczne rozebranie nawierzchni z kostki                                                                - 43 m2   
-   ręczne rozebranie nawierzchni z betonu                                                              - 30 m2   
-   rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych. 50x50x7cm                                  - 12 m2   
-   ułoŜenie nawierzchni z brukowca o grub. 16-20cm                                            -158 m2   
-   ułoŜenie nawierzchni z kostki                                                                               -43 m2   
-   ułoŜenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych                                            - 30 m2   
-   ułoŜenie nawierzchni z płyt chodnikowych50x50x7cm                                        - 12 m2   
-   nasypanie warstwy piasku w rowie szer. 0,4m grub. 0,5m                                   -  73 m 
-   załadunek ładowarką  ziemi z wykopu                                                            -   14,6 m3 
-  wywóz ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1km               -  14,6 m3 
-  wywóz ziemi samochodem samowyładowczym na odległość za nast.2km        -  14,6 m3 
 
Uwaga: przedstawiony zakres jest mniejszy ni Ŝ niŜ załączona dokumentacja w 
części opisowej. Zestaw rysunków i obmiar robót odpowia dają niniejszemu 
zakresowi. 
 
Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapo znanie si ę z 
dokumentacj ą i warunkami terenowymi realizacji robót. 
 
4. Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe za powyŜszy zakres robót opisany 

dokumentacją z uwzględnieniem powyŜszych informacji (wzór umowy). Załączony 
przedmiar naleŜy traktować orientacyjnie. 



5. Dokumentem związanym ze specyfikacją jest opracowanie Zakładu       
Energetycznego Łódź – Teren standaryzujące sieć i wyposaŜenie 
elektroenergetyczne na etapie projektowania i wykonawstwa. 

 
6. Warunki wykonania prac: 

 
• prace wykonywane są na terenie Starego Miasta z bardzo gęstą infrastrukturą, 

być moŜe, Ŝe częściowo nierozpoznaną i prace ziemne musz ą być 
wykonywane r ęcznie ; 

• prace będą prowadzone pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestora i Rejonu 
Energetycznego w obecności nadzoru archeologicznego; 

• czasy przerw w zasilaniu nie mogą być dłuŜsze niŜ 8 godzin i uzgadniane 
muszą być kaŜdorazowo z Rejonem Energetycznym; 

• niezbędna jest codzienna obecno ść kierownika budowy na budowie przez 
cały czas trwania inwestycji. 

 
7. Wymagane przez nas doświadczenie zawodowe dokumentuje wykonanie 

przez firmę w ciągu ostatnich trzech lat 3 prac o podobnym charakterze (linie 
kablowe i napowietrzne n.n., stacje transformatorowe, oświetlenie uliczne) o 
wartości nie mniejszej niŜ 200 000 zł (brutto) kaŜda. 

8. Wymagany sprzęt: właściwy dla prowadzenia robót ziemnych, środki 
transportu, wyposaŜenie instalatora.  

9. Kwalifikacje: kierownik robót – uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i 
sieci elektrycznych, przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa, „D” do 1 
kV; brygadzista: „E” do  1 kV wraz z uprawnieniami pomiarowymi, w składzie 
brygady „E” do 1 kV. 

10. Termin realizacji 31 grudnia 2008 r. 

11. Nie przewiduje się częściowego fakturowania. 

12. Dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia jest protokół odbioru 
końcowego wraz z protokołem odbioru technicznego dokonanego przez 
Zakład Energetyczny.  


