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OPIS  DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA 
 

Dz. nr: 53, 59, 61, 110/2, 115/2, 119, 153, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 179  obręb 21. 
 
 
 
Inwestor: GMINA PIOTRKÓW TRYB. 
                 97-300 Piotrków Tryb.  
                 ul. PasaŜ Rudowskiego 10 
 
 
 
Wykonawca: Biuro Projektowe i Usług Technicznych 
                      mgr inŜ. Tadeusz  Pabin 
                      97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9 
 
 
1. Przedmiot  inwestycji. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłączy energetycznych kablowych NN w 
podwórkach posesji, wynikająca z konieczności połączenia istniejącej instalacji elektrycznej 
wewnętrznej w budynkach z zaprojektowaną nową siecią kablową NN. Budowa przyłączy 
obejmuje budowę linii kablowych NN ze złączami kablowymi.  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania. 
 
- dz. nr 166 /ul. Łazienna Mokra/, dz. nr 61 /ul. Rwańska/, - nie ogrodzone, bez zabudowy, 
utwardzone z nawierzchnią asfaltową, uzbrojone w wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną, 
linię energetyczną napowietrzną NN z oświetleniem ulicznym, linie energetyczne kablowe 
NN;  
- dz. nr 164, 158, 153, 154, 156, 110/2, 115/2, 53, 59, 179, 119  – częściowo zabudowane, 
uzbrojone w kanalizację sanitarną;  
- dz. nr 160, – częściowo zabudowana, bez uzbrojenia 
 
3. Projektowane zagospodarowanie działek. 
 
Zagospodarowanie działek zwiększy się o linie kablowe NN.   
 
4. Projektowana powierzchnia zabudowy. 
 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanie zajęta dodatkowa powierzchnia   
pod zabudowę – projektowane kable ziemne, projektowane złącza kablowe do zamontowania 
w istniejących budynkach.  
 
 
 
 
 
 
 



               O P I S  T E C H N I C Z Y 
 
1.  Podstawa opracowania. 
 
- Umowa z Inwestorem  
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.II.73310/378//05/06                                                          
   z dn. 10.02.2006r.  
- Wytyczne Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
- projekt zagospodarowania terenu-część elektryczna 
- projekt zagospodarowania terenu-część drogowa 
- projekt zagospodarowania terenu-część instalacyjna 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- uzgodnienia z ZEŁ-T  S.A. Rejon Piotrków Tryb. 
- aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 
2.  Zakres opracowania. 
 
Zakres projektu obejmuje wykonanie przyłączy energetycznych kablowych NN w 
podwórkach razem z wewnętrznymi liniami zasilającymi i tablicami licznikowymi TL dla 
następujących posesji:  
- ul. Sieradzka 5 i 8,  
- ul. Szewska 8 
- Pl. Kościuszki 8  
- ul. Rycerska 8, 11, 12, 14  
- Pl. Niepodległości 4  
- ul. Łazienna Mokra 1 
- ul. Grodzka 2 i 3  
oraz wewnętrzne linie zasilające i tablice licznikowe TL wewnątrz pozostałych budynków z 
zaprojektowanych wcześniej /w projekcie przebudowy sieci elektroenergetycznej NN, SN i 
oświetlenia ulicznego w zakresie I-go etapu/ złącz kablowych w Rejonie Starego Miasta w 
Piotrkowie Tryb.   
 
Projekt nie obejmuje przebudowy wewnętrznych linii zasilających w budynkach od tablic 
licznikowych TL do poszczególnych odbiorców i wyniesienia układów pomiarowych z lokali 
odbiorców do tablic TL, które będą realizowane na roboczo przez wykonawcę w uzgodnieniu 
z Zakładem Energetycznym i właścicielem lub administratorem posesji. W projekcie ujęto 
proponowaną, przybliŜoną lokalizację i ilość tablic licznikowych TL w budynkach zgodnie z 
aktualną ilością liczników. Do obliczeń przekrojów przewodów i wartości zabezpieczeń 
przyjęto dla odbioru 1-fazowego moc 5kW, dla odbioru 3-fazowego 8kW. Lokalizacja tablic 
TL wg. Rys.1. oraz Rys.2a-2f. 
 
W projekcie ujęto tymczasowe zasilanie napowietrzne budynków przy ul. Rwańskiej 1, 3 i 6  
z istniejącej linii napowietrznej w ul. W. Polskiego przez jej odtworzenie przewodem 
izolowanym na istniejących stojakach ściennych, zapewniające zasilanie w energię 
elektryczną do czasu realizacji drugiego etapu modernizacji sieci.  
 
3. Wykonanie robót. 
 
Linie kablowe. 



Projektuje się ułoŜenie kabli w wykopach oraz fragmentami w budynkach. NaleŜy wykonać 
wykopy pod kable wzdłuŜ projektowanych tras. Projektowane kable układać z nałoŜeniem rur 
ochronnych pod wjazdami, na skrzyŜowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
terenu, na wejściach kabli do bram, klatek schodowych i złącz kablowych. Wykopy z 
ułoŜonymi kablami zasypać z wymaganym stopniem zagęszczenia gruntu. Kable NN układać 
na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej z przykryciem folią koloru niebieskiego.  
Rury ochronne fi 110 koloru niebieskiego. Przy złączach kablowych pozostawić zapasy kabli 
długości ok. 1,5m. W  budynkach kable układać w rurach ochronnych fi 75 i fi 50 w bruzdach 
pod tynkiem. Bruzdy i przebicia przez ściany po ułoŜeniu rur i kabli zatynkować i uzupełnić 
malowanie. Klasa tynku i jakość malowania do uzgodnienia z właścicielem lub 
administratorem na poziomie istniejącego. Typy i przekroje kabli, typy złącz kablowych, 
układy połączeń wg. załączonych schematów zasilania. Trasy kabli i lokalizację złącz podano 
na Rys.1. Wszystkie złącza kablowe wnękowe, dodatkowo zabudowane drzwiczkami wg. 
Rys.16. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko  ręcznie.  
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą PN–76/E–05125.  
Tablice licznikowe TL wykonać jako wnękowe. Wlz od złącz kablowych do tablic TL w 
rurach instalacyjnych pod tynkiem lub na tynku wg. uzgodnień z właścicielem lub 
administratorem budynku. Tablice TL usytuowane w sąsiedztwie złącz kablowych dodatkowo 
zabudowane drzwiczkami tak jak złącza kablowe. 
Linie napowietrzne NN. 
Tymczasowe zasilanie posesji przy ul. Rwańskiej 1, 3 i 6 wykonać przewodem samonośnym 
izolowanym typu AsXSn 4x50mm2 1kV na istniejących stojakach ściennych zgodnie z  
Albumami linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 
samonośnymi o przekroju 25-120mm2 Lnni.   
Całość robót w linii napowietrznej wykonać zgodnie z normą PN–75/E–05100.  
 
Roboty wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem ZE Rejon Piotrków Tryb. oraz 
Inwestora z uwagi na mogące wystąpić rozbieŜności w identyfikacji sposobu zasilania 
części niektórych budynków.  
 
4. Uwagi ogólne. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami PBUE  
i normami. 
Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty   
dopuszczające do  stosowania. 
Roboty prowadzić w porozumieniu ze słuŜbami  Zakładu Energetycznego i Urzędu Miasta.       
Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty     
dopuszczające do  stosowania. 
Kable przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru przez Zakład 
Energetyczny i Inwestora. 
Po zakończeniu roboty zgłosić do Z.E. i do Inwestora do końcowego odbioru. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie. 
Podczas wykonania robót zwracać szczególną  uwagę na przestrzeganie przepisów BHP.   
 
Przed rozpoczęciem prac budowlano-montaŜowych oraz finansowania inwestycji 
Inwestor winien zawrzeć z Zakładem Energetycznym umowę o przebudowę linii.   
 
 
 



         WYKAZ  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
 
         Zestawienie materiałów dla przyłączy kablowych NN i wlz. 

1. Kabel YAKXS 4x120mm2 0,6/1kV                                               - 278 m 
2. Kabel YAKXS 5x95mm2 0,6/1kV                                                   - 36 m 
3. Kabel YAKXS 4x70mm2 0,6/1kV                                                 - 205 m 
4. Kabel YAKXS 5x70mm2 0,6/1kV                                                 - 163 m 
5. Kabel YAKXS 4x50mm2 0,6/1kV                                                 - 136 m 
6. Kabel YAKXS 5x50mm2 0,6/1kV                                                 - 233 m 
7. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV                                                   - 21 m 
8. Kabel YAKXS 5x35mm2 0,6/1kV                                                   - 36 m 
9. Złącze kablowe ZK-1                                                                       - 9 kpl 
10. Złącze kablowe ZK-2                                                                     - 2 kpl 
11. Złącze kablowe ZK-3                                                                     - 8 kpl 
12. Złącze kablowe ZK-4                                                                     - 2 kpl 
13. Złącze kablowe ZK-5                                                                     - 1 kpl 
14. Szafka SKR 400/400/1 wg. Rys.10                                                - 1 kpl 
15. Drzwiczki obudowy złącz ZK-3, ZK-4, ZK-5                             - 11 kpl 
16. Drzwiczki obudowy złącz ZK-1, ZK-2                                        - 11 kpl 
17. Rura Arot DVK fi 110 niebieska                                                   - 71 m 
18. Rura Arot SRS fi 110 niebieska                                                     - 88 m 
19. Rura ochronna fi 110 niebieska                                                     - 34 m 
20. Rura ochronna fi 75 niebieska                                                     - 295 m 
21. Rura ochronna fi 50 niebieska                                                     - 292 m 
22. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm                                       - 160 m 

        23. Uziemiacz prętowy ocynkowany 4,5m                                        - 36 szt. 
24. Folia kablowa niebieska                                                              - 97 m2   
25. Piasek do betonów zwykłych                                                     -  27 m3   
26. Wkładka bezpiecznikowa WTN                                                 - 237 szt. 
27. Zwora instalacyjna                                                                       - 39 szt. 

 
 
         Zestawienie materiałów dla linii napowietrznej NN. 

1. Przewód ASXSn 4x50 0,6/1kV                                                      - 75 m 
2. Śruba hakowa                                                                                  - 6 szt.  
3. Uchwyt odciągowy                                                                          - 6 szt.  
4. Zacisk odgałęźny przebij. izolację                                                  - 8 szt. 

 
 
 
 
 
         Tablice licznikowe. 

1. Tablica licznikowa TL                                                                 - 50 kpl. 
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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  
 
wiedzy technicznej. 
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA DLA ROBÓT BUDOWY PRZYŁ ĄCZY  ENERGETYCZNYCH   
KABLOWYCH  NN  W  PODWÓRKACH  POSESJI W  ZAKRESIE  I-GO  ETAPU 
PRZEBUDOWY  SIECI  EKTROENERGETYCZNEJ  W  REJONIE   
                STAREGO  MIASTA  W  PIOTRKOWIE  TRY B.  
 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
   poszczególnych obiektów. 
 
  Pracami budowlanymi objęte zostaną 
1. linie kablowe nn w zakresie: 
   - budowa linii kablowych   
   - budowa złącz kablowych  
   - wykonanie uziomów  
3. linia napowietrzna nn w zakresie: 
   - montaŜ przewodu izolowanego samonośnego na istniejących stojakach ściennych   
 
W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wystąpią rodzaje robót 
budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / roboty na wysokości 
powyŜej 5m, roboty wykonywane w pobliŜu linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. par. 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/ 
 
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Działki zagospodarowane w naniesienia: 
- sieci podziemne i przyłącza infrastruktury technicznej /wodociąg, gazociąg,    
  kanalizacja sanitarna, kable energetyczne do 1kV 
- drogi o nawierzchni asfaltowej i brukowanej, chodniki, dojazdy 
 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Na terenie działki nie ma elementów, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 
 
4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji: 
1/ roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia a w szczególności upadku z wysokości,  
naraŜeń przy pracy w pobliŜu linii energetycznych do 1kV. 
 
 



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Roboty budowlane powinny być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej 
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, przy 
zachowaniu przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników w zakresie 
kolejności wykonywanych prac oraz zastosować zabezpieczenia wymagane przez przepisy 
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracy na wysokościach powyŜej 5m. Ponadto 
naleŜy zabezpieczyć plac w promieniu prowadzonych prac na wysokości w celu 
uniemoŜliwienia spowodowania zagroŜenia dla pracowników pracujących na poziomie terenu 
przed ewentualnym upadkiem elementów linii lub narzędzi oraz w celu uniemoŜliwienia 
spowodowania zagroŜenia dla pracowników przed ewentualnym poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
 
PoniewaŜ przy realizacji  przedmiotowej inwestycji zgodnie  z  danymi wynikającymi z 
niniejszej informacji będą wykonane roboty budowlane, których charakter, organizacja 
prowadzenia mogą stwarzać szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi naleŜy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwany „Planem bioz”- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.} 
 

 
 


