2-14A.KOMUNIKACJA

2-18.POM.BJUROWE
10,7 m"20:Q

Nad podiogq pomieszczeri wykona¢ wigczenia do istniejgcych
pionéw stalowych nie podlegajgcych wymianie na wysokosci parteru.

2-17.POM.BIUROWE
11,2m

2-14,POM.BIUROWE

K22
60xL120 ¢20

24m?E0Q

Pion bez zmian. Grzejniki pionu do wymiany poza parterem.
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2-25.SANITARIATY
DAMSI v<

|
2-23.POM.§IUROWE |
102m |

|

|

|

obudowa G.—K.

2-24.SANITARIATY
MESKIE
7.6 m?E0°Q

2:22.POM BIUROWE
10,7 m

2:20POMBIUROWE
21.9m
|
|

obhdowa G.—K.

2-19.POM.BJUROWE
10,4m

2-19A. POM.BIzUROWE
21,7m

|

|

obudowa G.—K.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

og6tem: 209,7 m2

w tym : powierzchnia pokoi - 140,8 m2
powierzchnia komunikacji - 68,9 m2

BA
KU

ZESPOL
ARCHITEKTOW

ARCHITEKT

RAFAL KUZA

97 -300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Dmowskiego 30A

telffax : 044 649 74 29
E-mail: baku@baku.pl

OZNACZENIA, UWAGI:

Kv22 Grzejnik typu VK22, zintegrowany z zaworem termostatycznym,
80xL50 o wymiarach HxL [cm]. Wstepne nastawy zaworéw grzejnikowych

okreslono kursywg na schematach obliczeniwych.

K22

60xL50 Jak wyzej lecz grzejnik typu K22 — z podigczeniem bocznym

Nieoznaczone $rednice rurociggébw — domysinie 820—Dw=14,4mm

Piony montowane po wierzchu $cian obudowaé¢ plytami
gipsowo—kartonowymi na stelazu z profili stal. ocynk.

Galqzki podejs¢ do grzejnikbw w bruzdach s$ciennych

INWESTYCJA

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. SZKOLNA 28
DZ.NR EWID. 89/2 ,89/3 ,89/4

TRESC RYSUNKU

INSTALACJA C.O.
RZUT | PIETRA

BRANZA

NR RYSUNKU

INSTALACYJINA 3

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

mgr in2. Adam Olczyk UAN.V.8388/150/89

W SPECJALNOSCI

INSTALACYJNO-INZYNIERYJINEJ
DATA SKALA
10.2008 1:100 |V




