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Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia publicznego

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: PRZEBUDOWE UL. JEROZOLIMSKIEJ W
RAMACH PROGRAMU ,POPRAWA DOSTEPNOSCI KOMUNIKACYJNEJ DO
CENTROW LOGISTYCZNYCH | OBSZAROW PIOTRKOWSKIEJ PODSTREFY
LODZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ - ETAP II”.

Pytanie:
W przedmiarze robét: Budowa przylaczy kanalizacji deszczowej od Ronda

Sulejowskiego do studni D17 w ul. Jerozolimskiej oraz w ul. Starowarszawskiej,
pozycja 3.23 zawiera opis: ,Utozenia rur ostonowych PVC do fi 140mm /rura ochronna
AROT PS dzielona fi 160/” - ale nie wpisano ilosci, zestawienia materiatéw rowniez nie
zawiera takich rur.
Prosimy o wyjasnienie czy ta pozycja ma by¢ wyceniona i ewentualnie wykreslenie lub
uzupetnienie ilosci.

Odpowiedz:

W przedmiarze robét: Budowa przytgczy kanalizacji deszczowej od Ronda
Sulejowskiego do studni D17 w ul. Jerozolimskiej oraz w ul. Starowarszawskiej,
pozycja 3.23 zawiera opis:

3.23 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur osionowych PVC do Fi-140-mm / Rura ochronna
"AROT" PS dzielona Fi.160 / ANALOGIA m

winno by¢:

3.23 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur osionowych PVC do Fi-140-mm / Rura cchronna 22 50
"AROT" PS dzielona Fi.160 / ANALOGIA : m

Jednoczesnie informujemy, ze $rednice hydrantow do wykonania w ramach zadania
sg opisane na Projekcie zagospodarowania terenu — wodocigg.
Np: HP/P/80/18

et RN

Hydrant pozarowy; podziemny; DN8O; nr hydrantu

Wobec powyzszego pozycja 3.23 w przedmiarze rob6t ma by¢ rowniez
wyceniona.




