ZESTAWIENIE PRZELACZANYCH DO NOWEJ SIECI PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Sche- | Nr Nrpota- | Dlugo | Rzedna | Rzedna | Srednie |Rzedna |Rzedna |Rzedna |Rzedna |Rzedna | Rzedna | Przewiert | Przewiert | Materiat Uwaga
mat proj. cze- §¢ 0Si Sieci | proj. zaglebie | dnaproj. | dnaistn. | istn. istn. proj. telefonu | Rura Rura I $rednica
przyta | niaproj. | przyla- | wodocia | przyta- | - nie kan. kan. kan.san. | kan.san. | en istn. ochronna | ochronna
czana | przyla- | cza -gowey cza przyta- | deszcz. | deszcz. | @ 500 ® 160 stal. @ stal. ¢
sieci czaz ¢ 315 wodocia | czawod. | ® 315 ® 400 76,1/3,6 108,0/4,0
istn. /m/ lub gowego | od
¢ 160 ter.proj.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
b Wp0 | Wp0.1 0,25 | 206,78 | 206,70 1,70 - - - - - - - - PE ¢ 40
Wpl | - Wykona¢ wg profilu przytacza rys. nr3
b Wp2 | Wp2.1 3,80 | 206,77 | 206,70 1,67 - - - - - 208,00 - - PE ¢ 40
b Wp3 | Wp32 | 445 | 206,83 | 207,20 1,67 - - - - - 208,11 - - PE ¢ 40
b Wpd | Wp4dl 2,00 | 206,88 | 207,20 1,66 - - - - - 208,15 - - PE ¢ 40
a Wp5 | Wp54 | 37,80 | 206,94 | 206,77 1,70 206,62 - 205,46 - - - - 7,80 PE ¢ 63
b Wp6 | Wp6.1 2,10 | 206,97 | 207,00 1,70 - - - - - 208,18 - - PE ¢ 40
a Wp7 | Wp7.3 | 22,75 | 207,01 | 207,47 1,43 206,67 - 205,54 - ~208,07 - 7,90 - PE ¢ 40
b Wp8 | Wp8.1 3,70 | 207,03 | 207,62 1,50 - - - - - 208,20 - - PE ¢ 40
b Wp9 | Wpo.l 255 | 207,07 | 207,24 1,83 - - - - - 208,21 - - PE ¢ 40
c Wpl1l0 | Wp10.1 | 870 | 206,78 | 207,14 1,74 206,70 - 205,56 - ~208,00 - 7,60 - PE ¢ 40
* Wpll | Wp1ll1l | 0,35 | 20556 | 205,50 1,60 - - - - - - - - PE ¢ 40
*x Wpl2 | Wp12.3 | 34,75 | 206,86 | 206,93 1,78 - 206,90 | 205,23 | 206,10 - - - - PE ¢ 50 | Proj.przyt.
wprowadz
i¢ do
istn.rury
0250

* - wilaczenie do sieci za pomoca nawiertki NWZ ¢150/2” zintegrowanej z zasuwa zeliwna bezgniazdowa
** - wlaczenie do sieci za pomoca nawiertki NWZ ¢100/2” zintegrowanej z zasuwa zeliwna bezgniazdowa

Nazwa opracowaniai adres obiektu budowlanego:
PB Przebudowa ulicy Karolinowskig i rozbudowa ulicy
Rolniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z budowg kanalizacji
deszczowe dla potrzeb odwodnienia ulicy Rolnicze oraz
niezbedna przebudows3 istniejacej infrastruktury technicznej
Branza sanitarna
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