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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przytaczami elektroenergetycznymi oraz
ii napowietrznej 0,4kV w rejonie ulic Farna, Pereca, Zamurowej, Wspolnej, Plac Zamkowy
i Zamkowej (odc. od Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim

Temat: Schemat uktadu pomiarowego 1fi 3f.

Skala b/s

ARKUSZ NRRVS,

Inwestor: Miasto Piotrkow Tryb., Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. 1 9

Adres mss\me&w rejon ulic Zamkowa, Zamurowa,Pereca, Wspéina dziatki wg wykazu w PB, obreb goed. 21 Piotrkow Tryb.

Deta opracowaria

sierpien 2009 r.
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