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3. Projektowane ztacza wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe/prod. EFEN,
Lt TLar TL3F TL3f 4. Podejécia kabli do ztgcz ochrania¢ rurami DVR 110. Pozostawi¢ zapas kabla przed ZK i ZKP ok 1,5m,
N—Auh.\ M 5. Wartosci zabezpieczen pradowych dla roztacznikéw bezpiecznikowych w ZK i ZKP podano w opisie PW,
6. W opracowaniu projektowym podana numeracja ztacz stuzy tylko dc. projektowych. Na etapie realizacji zadania
N—ALwA_UV\ A. RBK 00 RBK 00 RBK 00 nalezy nada¢ numeracje zgodnie ze standaryzacjg PGE Dystrybucja S.A.
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m m g g N_Aﬂuw\ A N_AT A.\M\‘_ 8. Ziacza kablowe ZK oraz ztacza kablowo-pomiarowe ZKP obudowaé dzwiczkami do zabudowy - typ oraz wymiary
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